
Allmänt
Inom kv. Brandmannen 1 har ett automatiskt brandlarm installerats.

Installation
Installationen har utförts enligt SBF 110:7 med detektorer inom 
utrymningsvägar, konferensrum mm. 
Inom lokalerna finns sirener, larmdon och blixtljus monterade. 
Anläggningen styrs från en brandförsvarstablå i entrén.
Ingen larmöverföring finns för närvarande.
Batteribackup finns för 24 timmar.

Dokumentation
Dokumentationen har upprättats enligt SS 455 12 01.

Övrigt
Avsteg från SBF 110:7 finns noterade i anläggarintyget.


